3. Advies

	3. Vaststellingen

	Bereikbaarheid door de brandweer

	Toegangsweg:

	

	Bluswatervoorziening:

	


	Compartimentering van de gebouwen

	


	Uitgangen & trappenhallen

	Uitgangen

	Aantal per compartiment met juiste draaizin of permanent open staand:

	

	Breedte van de uitgang versus bezetting:

	

	Trappenhallen

	Compartimentering:

	

	Rookluik:

	

	Breedte versus bezetting en draairichting toegangsdeur trappenhal:

	


	Liften

	De compartimentering van de liftkoker:

	


	Risicolokalen voor leerlingen

	Het hele gebouw is niet voorzien van een automatisch branddetectiesysteem.

	


	Risicolokalen enkel voor werknemer(s)

	


	Risicolokaal voor kleuters: de slaapklas

	


	Stookplaats(en)

	


	Gasmeter/gasafsluiter

	


	Opslag

	Brandstofvoorraad:

	

	Verplaatsbare verwarmingstoestellen:

	

	Gasflessen:

	

	Afval:

	


	Evacuatie

	Evacuatiescenario/draaiboek:

	

	Evacuatieplannen:

	

	Evacuatierichtlijnen:

	

	Evacuatiekoffer:

	

	Brandpreventiedossier:

	

	Interventiedossier:

	

	Evacuatieoefeningen & evaluatie van de oefeningen:

	

	Personeelsleden geoefend in hanteren van beschermingsmiddelen tegen brand:

	

	Alle leerkrachten/stagiairs/interims/ gelijkgestelden/derden kunnen gepast reageren bij elk begin van brand en explosie

	

	Evacuatiewegen:

	

	Merkteken glazenwanden/veiligheidsbeglazing NBN S23-002:

	

	Veiligheidsignalisatie:

	

	Telefoontoestel op analoge lijn/andere/gsm:

	

	Lijst noodnummers:

	


	Alarminrichtingen

	


	Brandbestrijdingsmiddelen                                             bereikbaarheid en bruikbaarheid

	Snelblustoestellen en automatische blustoestellen:

	

	Haspels:

	

	Blusdeken:

	

	Andere blusmiddelen:

	


	Veiligheidsverlichting

	In gangen en boven uitgangen:

	

	In lokalen met > 50 personen:

	

	In ruimtes enkel bediend met kunstverlichting:

	

	In werkateliers met draaiende machines/proefopstellingen in labo’s:

	


	Bijkomende voorschriften voor internaten 

	Plaatsen waar automatische veiligheidsverlichting aanwezig is:

	

	Extra voorschriften:

	


	Lijst keuringsattesten

	


	Dit verslag werd opgesteld door

	Veiligheidskundige niveau 1
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